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Sprawozdanie z badan

Ny 1144/2015

Literg A oznaczone badania zamieszezene w zakresie akredytacii nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacii

(wydanie 8 z dnia 13.03.2013).

Zleceniodawcea

Gmina Bodzanow

09-470 Bodzanow ul. Bankowa 7

Adres zleceniodawcy

Umowa RI1.272.30.2015

kod probki 2262/15

Tdentyfikacja prébek

?rzed'miot badan

woda pitna przeznaczona do spozycia dla ludzi

Obickt badas

SUW Reczyn, kran na hali
Data p(}b'oru probek 30.06.2015
Data dbs_tﬁ%'ciénia probki nie dotyczy

tech. Pawel Kalinowski / PN-ISO 5667-5:2003 (A)

Poboiu dokonal / Wg normy

30.06.2015

' Data rozpoczecia badan
Data zakoficzenia badad 03072005
Data sporzadzenia - '

SpfaWoidanie Sporiadzil'a

103.07.2015

mgr inz. Elzbieta Drazkowska
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: Badﬁ'x;si parametr

Jdentyfikacja metody

. Jednostka |

Niniejsze sprawozdanie z badan od
Sprawozdanie bez pisemnej zgody

Qscba autoryzujaca

nosi sig wylacznie do badanej probki.
taboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.

gt Jooapfie

o,

PN-EN IS0
1 pH! 10523:2012 pH 7.3+£04 6,5-9.5
Przewadnosé
elekiryczna whasciwa
2 050’ PN-EN 27888:1999 pS/em 902 + 46 2500
3 Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,30 £ 0,04 1
PN-EN ISO
4 | Barwa 7887:2012 mg Pt/t 542
5 Amonowy jon PN-1SO 7150-1:2002 mg s/ | <{,05 0,50
PN-EN 150
6 : Mangan 15586:2005 ng /1 2574123 50
7 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 g /1 . 33+4 200
PB-14 Edycja 1
8 Smak z dnia 07.07.2008 TFN <1
PB-14 Edycja |
9 | Zapach z dnia 07.07.2008 TON <}

* wartedé dopuszezaina — okre§lona na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 1. w sprawie jakodci wody
przeznaczone; do Spozycia Przez ludzi (Dz. 1J. Nt 61, poz. 417) oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 20 kwietnia 2010 1.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie jakodct wody przeznaczeng do spozyeia dla ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

! _ temperatura pomiard 16,6°C

? _y25 — temperatura pomiaru 19,6°C; korekla za pomocy urzadzenia do kempensacji wplywu temperatury

% _ Niepewnos¢ rozszerzona POmiary przy wepOlezynniku rozszerzenia k=2 poziemie ufnoscl 95%
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU
ul. Szosa Bydgoeska 1, 87-100 Torun
tel. 56 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax 56 62 222 47
e-mail psse.torun@pis.gov.pl; www.torun.psse.gov.pl

Torun, dnia 02.07.2015r.

Sprawozdanie z badan Nr 1146/S5/HK/2015
do zlecenia Nr VIS/HK/2015 z dnia 12.01.201 51,

Nazwa i adres klienta: Labotest - Laboratorinm Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki,
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Torun
Prébkobiorca: Zleceniodawea
Problka wody do spozycia: pobrana zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (certyfikat akredytacji Nr AB 894)
Data pobrania/przyjecia prébki do badari: 30.06.2015r / 30.06.2015¢
Miejsce pobrania prébki wody: probka wody Nr 2262/15
Data rozpoczgcia/data zakonczenia badania: 30.06.2015r/ 01.07.2015r

Stan prébki w chwili przyjecia: bez zastrzezen Strana 1/1
Lp. parametr pznaczany metoda badania JBC[H‘OS:’[](El wynik badania CIOPU:QZ,CZ?!_M
miary wartesé
Bakterie grupy coli PN-EN IS0 9308-1: 2004
1. |- liczba bakterii w 100 ml wody A e A 5 Jtk ¢ 0
. + . B3
[metoda FM] +Apl:2005 + AC:2009
Escherichia coli PN-EN [SO 9308-1: 2004
2. |~ liczba bakterii w 100 m] wody +Ap122005 + AC:2009 ¥ # jtk 0 0
[metoda FM|

jtk —jednostki tworzace kolonie
* - porma wycofana
Metody badait oznaczone [*] w tym sprawozdaniu sa zamieszezone w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Podsumowanie wynikdw badan
do sprawozdania Nr 1140/S/HK/2015
Sklad bakteriologicznty badanej) wody jest zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU Nr 61, poz. 417)
ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r. (DzU Nr 72, poz. 466)

(Zgodnosé z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)

Dodatkowe informacje:

kkeniee sprawozdania z badan

Sakell Badania Srode (AmuRainegs

Sy sprawozdanie
T i . . .. . . g ANl

Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi sig wylacznie do badanej probli. alog
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboraterium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloei. e

W orzypadlu dostarczenia prébek przez Zleceniodawcee Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za etap pobrania i transpertu probek

AT Sy . - .
oY ; g ﬁ Oddziat Laboratoryjny PSSE w Toruniu
d Sekeja Badania Srodowiska Komunalnego
POLEL DenTn ul. Kopernika 9; 87-100 Torun

tel. 36 653 93 76 do 78, fax 56 633 93 78 e-maii: lab-hk@torun.psse.gov.pl

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytaeji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji potwierdzajacy spelnicnie wymagad normy PN-EN ISO/EEC-17025:2003

W-50/P0O-15/HK/20.04 2013




