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Sprawozdanie z badan
nr 172472015

Formularz nr K1./F38
Obowigzuje od 26,11.2009

Sprawozdanie z badan

Nr 1724/2015

Litera A oznaczono badania zamieszezone w zakresie akredylacii nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytaci:

(wydanie § z dnia 13.03.2015).

Zleceniodawea

Gmina Bodzanow

09-470 Bodzanow ul. Bankowa 7

Nr umowy / zlecenia

Umowa RI1.272.30.2015

Identyfikacja prébek

kod probiki 3448/15

Przedmiot badan

woda pitna przeznaczona do spozycia dla tudzi

Obiekt badan

SUW Stanowo, kran na hali

Data poboru prébek

24.09.2015

Data dostarczenia probki

nie dotyczy

Poberu dokonal / wg normy

mgr Piotr Pacholezyk / PN-ISO 5667-5:2003 (A)

Data rozpoczecia badan 1 24.09.2015
Data zakonczenia badan 06.10.2015
Data sporzadzenia

sprawozdania 07.10.2015

Sprawezdanie sporzadzila

mgr inz. Elzbieta Dragzkowska
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Lp. | Badany parametr - | Identyfikacja metody | Jednostka | = 3448/15 * dopuszezalna’
‘ PN-ENISO
1 pH! 10523:2012 pH 7,5+0,5 6,5-9.5
Przewodnosé
elektryezna wlasciwa
2 (25°C) * PN-EN 27888:1999 uS/em 581 =30 2500
3 Metnosc PN-EN IS0 7027:2003 NTU 0,20+ 0,03 1
PN-EN ISO
4 1 Barwa 7887:2012 mg P/l 541
5 Amonowy jon PN-1SO 7150-1:2002 Mg npge /| <(,05 6,50
PN-EN ISO
6 Mangan 15586:2005 Lg Al <350 50
7 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 pg /1 1242 260
) PB-14 Edycja 1
8 Smak z dnia 07.07.2008 TFN <]
PB-14 Edycja 1
9 | Zapach z dnia 07.07.2008 TON <]

* warlo&é dopuszezalna — okreslena na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 . w sprawie jakosel wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz U, Nr 61, poz. 417) oraz Rozporzadzenia Minisica Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r.,
zmieniajacego ozporzgdzenic w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia dla ludzi (Dz. U, Nr 72, poz. 466).

— temperatura pomiaru 12.2°C

—v25 — temperatura pomiaru 12,9°C; korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

L T,

Oscba autoryzujaca

Ninigjsze sprawozdanie z badan odnosi sie wylgcznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemngj zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczef, jak w calosei,

Kiarowni
jicts

- Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspalezynniky rozszerzenia k=2 i poziomie ulnosci 95%

Labogost
poratorium
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Sprawozdanic z badan

ar 17242015

Koniec sprawozdania z badar
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMICLOGICZNA
w TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 8§7-100 Torus
tel. 56 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax 56 62 222 47
e-mail psse.torun@pis.gov.pl; Www.torun.psse.gov.pl

Torua, dnia 25.09.201 5z,

Sprawozdanie z badan Nr 1675/S/HK/2015
do zlecenia Nr VIS/HE/2015 7 daia 12.01.2015r.

Nazwa i adres klienta: Labotest - Laboratorium Analiz F zykochemicznych Marek Kozicki,
ul. Marii Sldodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Torun
Prébkobiorea: Zleceniodawea
Probka wody do spozycia: pobrana zgodnie z PN-ISO $667-5:2003 (certyfikat akredytacji Nr AR 894)
Data pobrania/przyjecia probki do badan: 24.09.2015¢ / 24.09.2015¢
Migjsce pobrania probki wody: prébka wody Nr 3448/15
Data rozpoczecia/data zakofczenia badania: 24.09.2015r/ 25.09.201 5¢

Stan probki w chwili przyjecia: bez zastrzezen Strona 1/1
Lp. parametr oznaczany . metoda badania J edn.os_tka wynik badania doPuSZ_?Z?gnﬂ
mary wartosc
" | Bakterie grupy coli
.|~ liczba bakterii w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1: 2014 % Jtk 0 0
[metoda FM]
Escherichia coli
2. |- liczba bakterii w 100 ml wody PN-EN IS0 9308-1: 2014 & Jjtk 0 0
{metoda FM)

jtk — jednostki tworzace kolonie
Metody badad oznaczane [*7w tym sprawozdaniu sy zamieszezone w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 1675/S/HK/2015
Sklad bakteriologiczny badanej wody jest zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {DzUNr 61, poz. 417)

ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r. (DzU Nr 72, poz. 466)

{(Zgodnodé z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje:

keniee sprawozdania z badag

TR
Sprawozdanic autoryzowal: asystent Anna Magdzifiska ...} f“«fi;d«'\ L

rdzajagy:sprawoz,

Ninigjsze sprawozdanic z badan odnosi sig wylacznie do badanej prébki.
Sprawozdanie bez pisemue; zgody laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej, Jak tylko w calosci,
W przypadiu dostarczenia probel przez Zleceniodawee Laboratorium nie ponosi odpowisdzialnoici za etap pobrania { transportu probek

Oddzial Laborartmyjny'PSSE w Toruniu
Sekcja Badania Srodowiska Komunalnego
Blikavic Tinlai ul. Kopernika 9; §7-100 Torug

ARBEGTIAR

tel. 56 633 93 76 do 78, fax 56 653 93 7§ e-mail; lab-hic@torun.psse.gov.pl

Laberatorinm posiada Certytikat Adrredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum
Adkredytacji potwierdzajycy spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/AEC-17025:2005

W-50/PO-15/HIK/20.04.201 5




