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"Wadociagi Plockie" Sp. z 0.0. Data sporzadzenia
09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 1 sprawozdania:
u Laboratorium 2016-03-29
Wowod B 09-402 Ptock, ul. Gdrna 56B
bl e T tel, 24 3644280; 24 3644276; tel/fax 24 3644275
e-mail: ebienkowska@wodociagi.pl Egz. 1z2
3p. z o.u. rok zalczenia 1892

Sprawozdanie z badan nr 08660/5/2016

Nazwa i adres Klienta:  Gmina Bodzandw W y »
- : . ] 7 5 £ H ? w}f grm s:%

09-470 Bodzandw, ul. Bankowa 7 \\\‘: N " ﬁj’/,/ % %aéi@

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-01-01-001 [G0028/2/2016] = possiiz Exmui

Opis prébki wedtug protokotu nr W/00445/2616

Data | godzina pobrania / przyjecia prébki: 2016-03-23 11:20/ 2016-03-23 12:00

Rodzaj prébki: woda wodoci “ /’:\‘\\o\‘ . -
Gaza o L. WOGId WodOoCldZowe f b} —
i p ag futuds AB 1188

Pobieraiacy prabke / procedura pobierania: Zleceniobiorca / PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN 150 19458:2007
Nazwa nadana przez Klienta; <nie dotyczy>
Numer probki nadany przez Laboratorium; 01458/ W/2016
Miejsce pobrania: Reczyn
Punkt pobrania: Stacja Paliw Aniram - kran w kuchni
Stan probki / probek w chwili przyjecia do Laboratorium: bez zastrzezef
Data rozpoczecia / zakoficzenia badania: 2016-03-23 / 2016-03-25
Wyniki badania chemicznego
Prébka nr Dopuszezalne
Lp. Badana cecha Jednostka miary] Metoda badawcza 01438/W/2016 zakresy
Wynjk wartosci Xy
1 Amonowy jon mg/l NH, PN-ISO 7150-1:2002 ponizej 0,05 0.50

Odpowiedzialny merytorycznie za wyniki badan chemiczaych: Zastgpca Kierownika Laboratorium mgr Elzbieta Olechowska

9. 0 0006s. el

Wyniki badania fizycznego

Probka nr Dopuszezaine
Lp. Badana cecha Jednostka miary Metoda badawcza 01438/W/2016 zakresy
Wynik wartosei x) ¥
| Przewodnosé elektryezna | gy, oc PN-EN 27888:1999 841 +17: 16,7 - 25000
wlasciwa w temp. 25 °C;
2 pH; t - °C PPN-EN 150 10523:2012 7.6+£0,2:174 6,5-9,50
3 Barwa; pH mg/l Pt; - PN-EN [SO 7887:2012 Meteda C ponizej 2; 7.8 4
4 Metnosé NTU PN-EN [SO 7027:2003 Rozdzial 6 ponizej 0,20 1%
- liczba progowa| PB/NW/20 Wydanie 2 z dnia . e "
5 Zapach NQ (TON) 05.16.2009 akceptowaliny
) liczba progowa| PB/NW/20 Wydanie 2 z dnia - , €
6 Smak NQ CEEN) 05.10.2009 akceptowalny

Odpowiedzialiy merytorycznie za wyniki badan fizycznych: Zastepca Kierowriika Laboratorium mgr Elzbieta Olechowska

1609 aciGr. Ohdjonk



Laboratorium WP Formularz 5.10-0-1 Strona2z 2

"Wodociggi Plockie" Sp. z o.0. Data sporzadzenia
09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskicgo 11 sprawozdania:
Laberatorium 2016-03-29

09-402 Plock, ul. Gorna 5613
tel. 24 3644280: 24 3644276; tel/Tax 24 3644275
e-mail: ehienkowskagdwodociagi.pl Egz. 122

Sp. z 0.0. rok zaloZenia 1892

Sprawozdanie z badan ar 00660/5/2016

Wyniki badania mikrobiologicznego

Prébka nr Dopuszezalne
Lp. Badana cecha Jednostka miary Metoda badawera Gl1458/W/2016 zakresy
Wynik wartodei x) ¥
1 Bakteric grupy coli Jtk/ 100 mi PN-EN IS0 9308-1:2014-12 nie wykeyto () om
2 Escherichia coli Jik/ 106 ml PN-EN [SO 9308-1:2014-12 nie wykryto () 0

Odpowiedzialny merytorycznie za wyniki badan mikrobiologicznych: Specjalista ds. biologii mgr Renata Szulecka

249 0% A046 0 RSl €0l

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz
(Dz. U. 2015, poz.1989)

tw Lp. I -temperatura pomiaru. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury

tw Lp. 2 - temperatura prébki podezas pomiaru

!} Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwose! korozyjnych wody

I Dopuszeza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w koleinych probkach; do 5% w ciagu roku

4 Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian

%) W przypadku podania jednej wartosci, doina wartos¢ zakresu wynosi zero

Zapis ponizej<podana warto$é>" oznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilosciowego, kidra wynosi <podana wartodé>

Podana wartodé niepewnodcl stanowi niepewnosc rozszerzong ze wspdlezynnikiem rozszerzenia k = 2, kidry zapewnia poziom ufhodei ok. 95%.
W przypadku metod akredytowanych niepewnosé obejmuie etap pobierania probki

NQ — cecha badana metoda nieakredytowang
Obszar badan: obszar regulowany prawnie

Cel badania: dla potrzeb potwierdzenia zgodnodci
Plan pobierania; zgodnie ze zleceniem

\&5’ ﬁa ’4/(((

Sprawozdanie sporzadzil: Sprawozdanie zatwierdzil:
Kierownik Laboratorium mgr Ewa Bienkowska Kierownik Laboratorium mgr Ewa Bienkowska

koniec sprawozdania

Wynik badania cdnosi sie wylgcznie do badane] probki. :
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosei.
Reklamacje mozna sktada¢ w terminie 7 dni reboczych od daty olrzymania sprawozdania.

Wydanie z dnia 04.01.2016 Po wypelzieniu informacje chronione



