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"Wodociggi Plockie” Sp. z n.0. Data sporzadzenia
09-402 Plock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiega 11 sprawozdania:
I Laboratorium 2016-03-29
WODOLL

(39-402 Plock, ul. Gdrna 50B
tel, 24 3644280; 24 3644276; tel/fax 24 36442735
e-mail: ehienkowska@waodociagi.pl Egz 122

PLOCGE

3p. 7 0.0. 1ok zalozenia 1852

Sprawozdanie z badan nr 00635/5/2016

Nazwa 1 adres Klienla: Gmina Bodzanow

/—'"'—— """"""""" ",
09-470 Bodzanow, ul. Bankowa 7 gﬁﬁé&

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-01-01-001 [00028/2/2016]

AKREBVTALSE
s

Opis prébki wedlug protokolu nr W/00445/2016

Rodza] probki: woda wodociagowa

AB 1188
Pobierajgcy probke / procedura pobierania: Zleceniobiorca / PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN [SO 19458:2007
Nazwa nadana przez Klienta: <nie dotyczy>
Numer probki nadany przez Laboratorium: 01433/W/2016
Miejsce pobrania: Bodzanow, ul. Wyszogrodzka 1
Punkt pobrania: Szkota Podstawowa - kran w tazience
Stan probki / prébek w chwili przyjecia do Laboratorium: bez zastrzezen
Data rozpoczecia / zakoficzenia badania: 2016-03-23 / 2016-03-25
Wyniki badania chemicznego
Probka nr Dopuszczalne
Lp. Badana cecha Jednostica miary, Metoda badawcza 01453/W/2016 zakresy
Wynik wartosei x) *
1 Amonowy jon meg/l NH, PN-IS0 7150-1:2002 ponizej 0,05 0,50

Odpowiedzialny merytorycznie za wyniki badan chemicznych: Zastepca Kierownika Laboratorium mgr Elzbieta Olechowska

A9 ¢, toia.  Uladiad q

Wyniki badania fizycznego

Prébka nr Dopuszczalne
Lp. Badana cecha Jednostka miary Metoda badawcza 01453/W/2016 zakresy
Wynik wartosel x) ¥
| | Preewodnosé elektryezna s ;0o PN-EN 27888:1999 591 % 12; 16,8 - 25000
wiagciwa w temp. 25 °C: t
2 pH:t - °C PN-EN 180 10523:2012 7.2+£0,1;, 13,2 6.5-9.50
3 Barwa; pH mg/t Pt; - |PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C 3+1;7.6 i
4 Metnose NTU PN-EN [SO 7027:2003 Rozdziat 6 ponizej 0,20 [+
- 5 ficzba progowa| PB/NW/20 Wydanie 2 z dnia _— B
5 Zapach NQ (TON) 05.10.2009 akceptowalny
X liczba progowa; PB/NW/20 Wydanie 2 z diia . n
6 Smak NQ (TFN) 05.10.2009 akceptowalny

Odpowiedzialny merytoryeznie za wyniki badan fizycznych: Zastgpca Kierownika Laboratorium mgr Elzbieta Olechowska

19.09 10165, Chdicaly
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09-402 Plock, ul. Gdrna 368
tel, 24 3644280; 24 3644276 telffax 24 3644275
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Sprawozdanie z badan nr 00655/5/2616

Wyniki badania mikrobiologicznego

Probka nr Dopuszezalne
Lp. Badana cecha Jednostka miary] Metoda badawcza 01433/W/2016 zakresy
Wynik wartodel x) *
| Bakterie grupy coli Jth/100 ml PN-EN [30 9308-1:2014-12 nie wylkryto (0} 0
2 Escherichia coli Jt 100 ml PN-EN [SC 9308-1:2014-12 nie wykryto (0} 0

Odpowiedzialny merytorycznie za wyniki badan mikrobiologicznych: Specjalista ds. biologii mgr Renata Szulecka

29 05 2046 2. WSuuecy.,

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015, poz.1989)

tw Lp. | - temperatura pomiaru. Korekta za pomocs urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury

tw Lp. 2 - temperatura probki podezas pomiaru

I Paraneir powinien by¢ uwzgledniony pray ocenie agresywnych wlasciwosel korozyjnych wody

) Dopuszeza sie pojedyncze bakteric wykrywane sporadycznie, nie w kelejnych problach; do 3% w ciggu roku

41 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

x) W przypadku podania jednej wartosci, dolna wartos¢ zakresu wynosi zerc

Zapis ,ponizej<podana warto$é>" oznacza wynik ponizej granicy oznaczania ilodciowego, ktora wynosi <podana warlosc>

Podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosd rozszerzong ze wspdlezynnikiem rozszerzenia k = 2, ktdry zapewnia poziom ufnodei ok. 95%.
W przypadku metod akredytowanych niepewnosé obejmuje efap pobierania probki

NQ ~ cecha badana metoda nieakredytowang
Cbszar badaf: obszar regulowany prawnic

Cel badania: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosel
Plan pobierania: zgodnie ze zleceniem
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Sprawozdanie sporzadzil: Sprawozdanie zatwierdzil:
‘Kierownik Laboratorium mgr Ewa Biefikowska “Kierownik Laboratorium mgr Ewa Biefikowska

koniec sprawozdania

Wynik badania odnosi sig wylgcznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosel,
Reklamacje mozna skladaé w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania sprawozdania.

Wydanie z dnia 04.01.2616 Po wypelnieniu informacje chronione



