Formularz nr KL/F38
Obhowiazuje od 26.11.2009

Labotest
Laboratorium Analiz

Fizykochemicznych

iarek Korield Sprawozdanie z badan
7100 T Nr 1425/2016

M. Skiodowskie]-Curie 61-67

tel. 056 619 55 04

fax 056 619 55 02 Literg A oznaczono badania zamieszezone w zakresie akredytacii nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
AN, J RIRVES

(wydanic 9 z dnia 12.02.2016).

biurofziabolest. com.pl

susbotssom sl Zleceniodawea Gmina Bodzanw
Adres zleceniodawcy 09-470 Bodzanow ul. Bankowa 7
Nr umowy / zlecenia Umowa nr RI1.272.17.2016
. Identyfikacja prébek kod prébki 3307/16
\\Q\\“\‘:@?% woda pitna przeznaczona do spozycia dla ludzi
Przedmiot badan | (woda uzdatniona) )
: Gospodarstwo Rolne Weronika Satata
Obiekt badan Makolin Kolonia 17 - kran w kuchni
" Data poboru prébek 14.09.2016
' ; Data dostarczenia prébki | nie dotyezy

PoLsiie CENTHUM

Poboru dokonal / wg normy tech. Pawet Kalinowski / PN-ISO 5667-5:2003 (A}

Data rozpoczecia bada | 14.09.2016 : -
AB 894
Data zakoficzenia badan }
Data sporzadzenia
_sprawozdania 120092016
Sprawozdanie sporzadzila mgr inz. Elzbieta Drgzkowska
{abotest

Sprawozdanie z badan
nr 1425/2016
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Wynilct
_ niepewnosé . Wartosé
Lp. | Badany parametr Identyfikacja metody | Jednostka 3307/16 * dopuszezalna’
‘ PN-EN 150
{ pH'’ 10523:2012 pht 72+0,4 6.5-9.5
Przewodnosé
clektryczna wladciwa
2 (23°C) * PN-EN 27888:1999 LS/em 681 + 35 2500
3 Methosc PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,30 4+ 6,05 i
PN-EN IS0
4 Barwa 7887:2012 mg Pt/] 5% 1
5 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 Mgy /) <(),05 0,50
PN-EN ISO
6 Mangan 15586:2005 pg/l <5,0 50
7 | Zelazo PN-ISQ 6332:2001 ug /1 43 & 4 200
PB-14 Edycja 1
8 Smak z dnia 07.07.2008 TEN <1
PB-14 Edycja 1
9 | Zapach z dnia 07.07.2008 TON <1

# warlo$¢ dopuszezalna — okreslona na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lstopada 2015 r. w sprawie jakoscl wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.1989)

- temperatura pormiaru 20,4°C

el - . . o
© —y25 -~ temperatura pomiaru 21.6°C; korekta za pomoeg urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury

"« Niepewnosé rozszerzona pomiaru przy wspatczynniku rozszerzenia k=2 i poziomic ufnosei 3%

Osoba autoryzujaca

Niniejsze sprawozdanie z badaf odnosi si¢ wytgeznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody taboratoriwm nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catodei.

DY
%

JOR FIRMY

mgr inz. Agata Luks

Laboiest

Sprawozdanie z badan

nr 14252010

Koniec sprawozdania z badan
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POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
tel. 56 622 50 29,622 33 12, 658 62 56, fax 56 62 222 47
e-tnail psse.torun{@pis.gov.pl; www tortn.psse. gov.pl

Torun, dnia 15.09.2016r.

Sprawozdanie z hbadan Nr 1882/S/HK/2016
do zlecenia Nr [HII/S/HI2016 z dnia 12.01.2016r

-

Nazwa i adres klienta: Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki,
ul. Marii Skloedowskiej-Curie 61-67, 87-100 Torun
Probkobiorea: Zleceniodawcea
Probka wody do spozycia: pobrana zgodnie z PN-1SO 5667-5:2003 (certyfikat akredytacji Nr AB 894)
Data pobrania/przyjecia probki do badan: 14.09.2016r / 14.09.2016¢
Miejsce pobrania prébki wody: probka wody Nr 3307/16
Data rozpoczecia/data zakenczenia badania: 14.09.2016r/15.09.2016r

Stan probki w chwili przyjecia: bez zasirzezen Strona 1/1
: X nigpewnosé e Eins
Lp. paramelr oznaczany metoda badania Jednostica wynik badania | rozszerzona dOp“f/j“‘f‘,E_nd
miary metody wartosc
Bakterie grupy coli
. 1-liczba bakterii w 100 ml wody PN-EN 1SO 9308-1: 2014 jtk 0 - 0
[metoda FM]
Escherichia coti
2. |- liczba balcterii w 100 mi wody PN-EN ISO 9308-1: 2014 ™ jtk 0 - 0
Imetoda FM]

Jtk — jednosiki tworzace kolonie

Metody badad oznaczone [ 7] w tym sprawozdanin sy zamieszezone w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
Niepewnosé rozszerzona wynikdw badain obliczona przy zastosowaniu wspolezynnika rozszerzenia k=2, dia pozioms ufhosci 95%
Obliczona niepewno$¢ dotyezy czedei analitycznej

Podsumowanie wynikdéw badan
do sprawozdania Nr 1882/S/HK/2016
Wyniki badania prébki wody w badanym zakresie sg zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(DzU 2015 1., poz. 1989)

(Zgodnose z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikdw badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacie:

koniec sprawozdania z badan
|

. .. s, el
Sprawozdanie autoryzowal: asystent Anna Magdzifska “ 7 Ll{i/

I

zalwierdzajacy sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie z badafi odnosi si¢ wylgeznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczel, jak tylko w catoscei.
W przypadiu dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za etap pobrania i transportu probek
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Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu

Sekcja Badania Srodowiska Komunalnego

PaLscl Cinay ul. Kopernika 9; 87-100 Torun

tel. 56 653 93 76 do 78, fax 56 633 93 78 e-mail: lab-hk@torun.psse.gov.pl

Laboratorium pesiada Certyfikat Akredytaeji Nr AB 383 wydany przez Polskie Centrum
Alredytacji potwierdzajgcy spelnienie wymagas normy PN-EN ISO/NEC-17025:2005

AD 583 W-30/PO-15/HK/20.04.2015



