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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTALSI

AB 884

Laboiest
Sprawozdanie z badas
nr 142372016

Formularz nr KI1/F38
Obowigzuje od 26,11,2009

Sprawozdanie z badan

Nr 1423/2016

Litery A oznaczono badania zamieszezone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacii

(wydanie 9 z dnia 12.02.2016).

Gmina Bodzanéw

Adres zleceniodawcy

09-470 Bodzandéw ul. Bankowa 7

Nr umowy / zlecenia

Umowa nr R[.272.17.2016

Identyfikacja probek

kod prébki 3305/16

Przedmiot badan

woda pitna przeznaczona do spozycia dia fudzi
(woda uzdatniona)

Obiekt badan

Stacja Sprzedazy Pal iw AnnamNowy reczyn 16
- kran w kuchni w restauracji

Data poboru probek

14.09.2016

_Data dostarczenia probki

nie dotyczy

Poboru dokonal / we normy

tech. Pawetl Kalinowski / PN-ISO 5667-5:2003 (A)

Sprawozdanie sporzadzila

Data rozpoczecia badan 14.09.2016
Data zakonczenia badan 15.09.2016
Data sporzadzenia

sprawozdapia 0 20.09.2016

megr inz. Elzbieta Drazkowska
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Wyniki analizy

Wynik =
HiepeWIIOS’é 3 Wart(}éé
Lp. Badany parametr Fdentyfikacja metody | Jednostka 3305/16 dopuszezalna”
PN-EN ISO
[ [ pH! 10523:2012 pH 7.24+04 6,5-9.5
Przewadnosd -
elekiryczna wlasciwa
2 (25°C) 2 PN-EN 27888:1999 1LS/cm 887 +45 2500
3 Metnosé PN-EN [SO 7027:2003 NTU 0,23 40,04 ]
PN-EN ISO
4 Barwa 78872012 mg P/l 5=1
5 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 Mg npas/ | <0,05 0,50
PN-EN ISO
0 Mangan 15586:2005 g/l <5,0 50
7 | Zelazo PN-ISO 6332:200! ng /1 35+£3 200
PB-14 Edycja 1
8 Smak z dnia 07.07.2008 TFN <]
PB-14 Edycja |
9 Zapach z dnia 07.07.2008 TON <1

# warto$é dopuszezalna — okredlona na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 . w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi {Dz. U. poz. 1989)
- temperatura pomiaru 19,9°C
2 " . o . .
~¥25 — temperatura pomiara 20.6°C; korekta za poroca wzadzema do kompensacii wpiywu temperatury
* - Niepewnod¢ rozszerzona pomiare przy wspolezynniku rozszerzenia k=2 { poziomie ufhosei 95%

DYRERKTOR FIRMY

. inz. Agata Luks
Oscba autoryzujaca LJmgrinz. Agate Lues,

Niniejsze sprawozdanie z badan cdnosi sig wylacznie do badane) probki.
Sprawozdanie bez pisemne) zgody laboraterium nie moeze byé powielane inaczej, jak w calosci.

Labotest

Sprawozdanie z badan

nr [423/2016

Koniec sprawozdania z badan
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-104 Torun
tel. 56 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax 56 62222 47
e-mail psse.torun(@pis.gov.pl; WwW.Torun. psse.gov.pi

Torud, dnia 15.09.2016r.

Sprawozdanié z badan Nr 1880/S/HK/2016
do zlecenia Nr H/S/HE/2016 z dnia 12.01.2016r.

Nazwa i adres klienta: Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki,
uf. Marii Sklodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Torun
Probkobiorca: Zleceniodawea
Probka wody do spozycia: pobrana zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (certyfikat akredytacji Nr AB 894)
Data pobrania/przyjecia prébki do badaa: 14.09.2016r / 14.09.2016r
Miejsce pobrania probki wody: probka wody Nr3305/16
Data rozpoczecia/data zakoficzenia badania: 14.09.2016r/15.09.2016r

Stan probki w chwili przyjecia: bez zastrzezen Strona i/1
. 1. niepewnodd ey ] s
Lp. parametr oznaczany metoda badania _]edn‘oslka wynik badania | rozszerzona dﬂpub/‘u‘)!nd
miary metody warlosc
Bakterie grupy coli
1. |- liczba bakterii w 100 ml wody | PN-EN ISO 9308-1: 2014 jtk 0 - 0
[metoda FM]
Escherichia coli
2. | - liczba bakterii w 100 mlwody | PN-EN 1SO 9308-1: 2014 jtk 0 - 0
[metoda FM]

jtk — jednostki tworzace kolonie
Metody badafi oznaczone | ] w tym sprawozdaniu s zamieszezone w zakresie akredytacii Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrom Akredytacji
Niepewnos¢ rozszerzona wynikdw badan obliczona przy zastosowanin wspdlczyanika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%
Obliczona niepewnosé dotyezy czesci analitycznej
Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 1880/5/HK/2016
Wyniki badania prébki wody w badanym zakresie sg zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(DzU 2015 r, poz. 1989)

(Zgodnosé z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikdw badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacie:

koniec sprawozdania z badad

1 . i i! "‘i 'GMG
Sprawozdanie autoryzowal: asystent Anna Magdzinska... Lwh}{,

U

zatwierdzajgey sprawozdanie
Ninigjsze sprawozdanie z badan odnost sig wylgezaie do badanej probii.
Sprawozdanie bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w caloger
W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce Laboratoriwm nie ponosi odpowiedziainosci za etap pobrania i transportu probek

?E Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
Sekeja Badania Srodowiska Komunalnego
Poisas ot ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
- tel. 56 633 93 76 do 78, fax 56 633 93 78 e-mail: Tab-hk{@torun.psse.gov.pl

Laberatorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskic Centrum
Akredytacji potwierdzajycy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC-17025:2005

AB 583 W-30/P0-15/HK/20.04.2015




Lalrotest
Laboratorinm Analiz
Firylochemicenych

Marek Kozicki

87-100 Toruh
M. Sklodowskiej-Curie 61-67

tel, 036 619 35 01
fax, 096 619 55 02

biuro(@labotest.com.pl
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PoLskie CeNTRUM
AKREDYTACH

AB 894

Labotest
Sprawozdanie z bada
nr 142272016

Formularz nr KL/F38
Obowiazuje od 26.11.2609

Sprawozdanie z badan

Nr 1422/2016

Lilerg A cznaczono badania zamicszezone w zakresie akredytacii nr AB 864 wydanym przez Polskic Centrum Alaed tacji
ylacs ydanym 3]

(wydanie 9 z dnia 12.02.2016).

Zleceniodawca

Gmina Bodzanow

Adres zleceniodawey

09-470 Bodzanéw ul. Bankowa 7

Nr umowy / zlecenia

Umowa nr R1.272.17.2016

Identyfikacja probek

kod probki 3304/16

Przedmiot badan

waoda pitna przeznaczona do spozycia dla ludzi
{woda uzdatniona)

Obiekt badan

| SP Ciesle 18 -
kran w WC meskim na parterze

Data poboru probek

14.08.2016

Data dostarczenia prébki

nie dotyezy

_Poboru dokonal / wg normy

tech. Pawel Kalinowski / PN-ISO 5667-5:2003 (A)

Data rozpoczecia badan 14.09.2016
Data zakonczenia badan 15.09.2016
Data sporzgdzenia

sprawozdania 20.09.2016

Sprawozdanie sporzadzila

mgr inz. Elzbieta Drazkowska
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Wyniki analizy

Wynik +
niepewnos¢ * Wartosé
Lp. | Badany parametr Identyfikacja metody | Jednostka 33064/16 dopuszczaina’
_ PN-EN IS0
1 pH'! - 10523:2012 pH 7204 6,5-9.5
Przewodnosé
elektryczna whasciwa
21 0)? PN-EN 27888:1999 uS/em 021 + 47 2500
3 Metnosc PN-EN [SO 7027:2003 NTU 0,48 £ 0,07 l
PN-EN [SO
4 | Barwa 7887:2012 mg Pt/ 5%1
5 Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 Mg g/ | <0,05 0,350
PN-EN [SO
6 | Mangan 15586:2005 pg /1 <5,0 50
7 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 pg /1 67426 200
PB-14 Edycja 1
8 Smak z dnia 07.07.2008 TIN <]
PB-14 Edycja |
9 | Zapach z dnia 07.07.2008 TON <

# warto$¢ dopuszezaing — okreslona na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U poz. 1989)

- temperatura pomiaru 20.4°C

1. 25 -~ temperatura pomiaru 20,9°C; korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

* - Niepewnosé rezszerzona pomiary przy wspolezynniku rozszerzenia k=2 | poziomie ufnosci 93%

DYREKTOR FiIRMY

'(/-{-\ . ’\)q,r&"

. mar inz. Agata Luks
Osoba autoryzujaca ......... grinz. Ad QLLK

Ninigjsze sprawozdanic z badar ednosi sie wylaczaie do badangj probki.
Sprawozdanie bez pisemngj zgedy laboratorium nic moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Koniec sprawozdania z badan

Labotest
Sprawozdanie z badan
nr {422/2016

Strona2z2



POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
tel. 56 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56: fax 56 62222 47
e-mail psse.toruni@pis.gov.pl: www.lorun.psse. gov.pl

Totur, dnia 15.09.2016r.

Sprawozdanie z badan Nr 1879/S/HK/2016
do ziecenia Nr IL/S/HI/2016 = dnia 12.01.2016r.

Nazwa i adres klienta: Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki,
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 61-67, 87-100 Torun
Probkobiorca: Zleceniodawcea
Probka wody do spozycia: pobrana zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003 (certyfikat akredytacji Nr AB 894)
Data pobrania/przyjecia probki do badan: 14.09.2016r / 14.09.2016r
Miejsce pobrania probki wody: probka wody Nr 3304/16
Data rozpoczecia/data zakoficzenia badania: 14.09.2016r / 15.09.2016r

Stan probki w chwili przyjecia: bez zastrzezen Strona 1/1
_ - jednostka . . MEPEWIOSS | dopuszezaina
Lp. parametr oznaczany metoda badania ey wynik badania | rozszerzona e
nmiary waltose

metody

Bakterie grupy coli
1. - liczba bakterii w 100 ml wody | PN-EN SO 9308-1: 2014 jtk 0 - 0
Imetada FM]|

Escherichia coli
2. |~ liczba bakterii w 100 ml wody | PN-EN ISO 9308-1: 2014 jtk 0 - 0
[metoda FM]

Jtk — jednostki tworzaee kolonie
Metody badaii oznaczone | ‘ 1w tym sprawozdaniu 84 zamieszezone w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Alredytacji
Niepewnosé rozszerzona wynikéw badan ohliczona przy zastosowaniu wspdtczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufhosci 95%
Obliczona niepewnosé dotyezy czesci analitycznej
Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 1879/8/HK/2016
Wyniki badania probki wody w badanym zakresie sg zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi
(DzU 2015 ., poz. 1989)

(Zgodnodd z wymaganiami zostaia stwisrdzona na pedstawie wynikow badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi}
Dodatkowe informacje:

koniec sprawozdania z badan

Sprawozdanie autoryzowal: asystent Anna Magdzmska....?.l@].l?&;...

P

zatwierdzajacy sprawozdanie

Ninigjsze sprawozdanie z bada odnosi sie wylacznie do badanej probki.
Sprawozdaiie bez pisemnej zgody laboratorium nie maoze by¢ powielane Inaczej, jak tytko w calogci.
W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawee Laboratorium nie ponosi odpowicdzialnesci za etap pobrania i lransportu probek

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
- Sekeja Badania Srodowiska Komunalnego
FaLsor Giao ul. Kopernika 9; 87-100 Torua
tel. 56 633 93 76 do 78, fax 56 653 93 78 e-mail: lab-hk@torun.psse.gov.pl

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583 wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISQ/IEC-17025:2005

AB 583 W-50/PO-15/HK/20.04.201 5



