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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidenfiologiczna w Plocku
ul. Kolegialna 20, 09-400 Plock

Dane teleadresowe:

tel.: 24 367 26 01

fax. 24 264 75 09

email: plocki@psse. waw.pl
psse.plocki@pis.gov.pl
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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do sﬁoivcia przez udzi Nr 26/2017
dotyczaca wody w sieci wodociggowej produkowanej przez Stacje Uzdatniania Wody
w Leksynie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan prébek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosei wody - 6 probek
oraz na podstawie sprawozdar z badan prébek wody pobranych w ramach kontroli
wewngtrzne) jakosci wody przez przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne —10 prab

stwierdza:
przydatno$é wody z wodociggu publicznego
w Leksynie do spozycia przez ludzi

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. pobrano {acznie do badan w réznych punktach
poboru 16 prébek wody.

W zakresic objetym badaniami woda spelniala wymagania dotyczace jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22015 r. poz. 1989)

za wyjatkiem nastepujgcych parametréw oznaczanych w wodociagu Leksyn:

- mangan w 2 probkach na 15 probek pobranych co stanowi 0,3% wszystkich oznaczen tego
parametru.

W kazdym przypadku wystapienia przekroczenia parametru podejmowano dzialania
haprawcze, oraz ponownie pobierano probki wody do badan sprawdzajacych.

W probkach pobranych do ponownych badad nie stwierdzono przekroczen wartosci
dopuszezalnych tych parametrow. P

W wodzie z wodociagu Leksyn przekroczef
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