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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR ISXNITARNY W PLOCKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Plocku
ul. Kolegialna 20, 09-400 Piock

Dane teleadresowe.
tel.; 24 36726 01
fax. 24 264 75 09

email: plock@psse.waw.pl

psse.plock@pis.cov.pl

Nasz znak: PPIS/HKN/4110/24/ 1SZARIE b _ Plock, dnia 23.02.2017 1.
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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do' spozycia przez ludzi Nr 24/2017
dotyezaca wody w sieci wodociagowej produkowanej przez Stacje Uzdatniania Wody
w Reczynie w okresie od 01.01.2016¥. do 31.12.2016r.

Panistwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Plocku na podstawie badaf probek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody - 2 probki
oraz na podstawie sprawozdan z badan probek wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej jakosci wody przez przedsigbiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne ~11 prob

stwierdza:
przydatnosé wody z wodociagu publicznego
w Reezynie do spozycia przez ludzi

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. pobrano facznie do badan w rdznych punktach
poboru 13 prébek wody.

Pobieranie probek wody do badan prowadzone bylo zgodnie z harmonogrametn
przyjetym w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych statych punktach czerpalnych,
w zakresie parametrow objetych monitoringiem przegladowym i kontrolnym.

W zakresie objetym badaniami woda spetniala wymagania dotyczace jakosdci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 1. w sprawie jakosci wo tzeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z2015 r. poz. 1989). : h

Otrzymuja:
1. adresat
2. Wit Gminy Bodzanow
3. aa




