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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Nr 9/2018
dotvezaca wody w sieci wodociagowej produkowanei przez Stacje Uzdatniania Wody
w Stanowie w okresie od 01.01.20617r. do 31.12.2017r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badat probek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody - 2 prébki
oraz na podstawie sprawozdan z badaf probek wody pobranych w ramach kontroli
wewngetrznej jakoscei wody przez przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne -5 préb

stwierdza:
przydatnos¢ wody z wodociagu publicznego
w Stanowie do spozycia przez ludzi

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. pobrano lgcznie do badad w réznyeh punktach
poboru 7 probek wody.

Pobieranie probek wody do badan prowadzone bylo zgodnie z harmonogramem
przyjetym w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych stalych punktach czerpalnych,
w zakresie parametrow objetych monitoringiem przegladowym i kontrolnym.

W zakresie objetym badaniami woda spelniala wymagania dotyczace jakodei wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreglone-w.rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
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13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wodsys Zeznd j do spozycia przez Judzi

(Dz. U. 22015 r. poz. 1989). 2 : %
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