PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Plocku
ul. Kolegialna 20, 09-400 Plock

Dane teleadresowe:

tel.: 24 367 26 01

fax. 24 264 7509

email: nlockitinsse. waw.pl
|35.<se.Dioc"k.fli}!pis;,‘aaov.ni

Nasz znak: PPIS/HKN/41 '10/205/1414/%?@4 /2018 Ptock, dnia 24.09.2018 1.

Urzyd Gminy w Bodzanowie
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanow

Ocena jakoscl wody przeznaczone] do spozycia przez ludz nr 165/2018

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan probki
wody pobranej w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody w dniu 08.08.2018 r.
w punkeie poboru: kran w kuchni, gospodarstwo rolne Pani Weromka Salata, Makolin
Kolonia, 17
sprawozdanie zbadan nr: LSW/600/1131/2018 z dnia 11.08.2018r.

stwierdza:
przydatnos¢ wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Leksyn
do spozycia przez ludzi

W zakresie objetym badaniami woda speinia wymagania dotyczace jakosei
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294) .

Ocena niniejsza jest wazna do czasu

urzadzenia.
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OL PSSE  Flock  LSW/3-8-1-3  Sprawozdanie z badart wody ‘ Sirona !

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA p—
W PEOCKU . A

POLSKE CENTREM

Laboratorivm Badania Wod AKREDYIACS

09-402 Plock ul.Kolegialna 20
Telffox: (24) 367-26-34
adres e-mail: hkl plock{@psse waw.pl AB 630

wiw, plock psse.wawsl

Data
sporzadzenia
sprawozdanic:

11 sierpieit 2018

*
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/1131/2018
" ar spravwozdania zgodny = (1D} kodem laboratoryinym probki

~

Fgz. L/

Probka:

(1D} kod laboratoryjny: LSW7600/1131/2018

Duata rejestracji: 2018-08-08
Ocena stanu: brak uwag
Pobierajgcy: HEKN PSSE Plock

Zleceniodawca:

Nazwa : Paistwowy Powiaiowy Inspektor Sanitarny w Plocku

Adres: 09-400 Plock, Kolegialna 20

Opis probki we protokofu pobrania nr: HEN-821/410/87/117/422/18

Miejsce/adres pobrania prébki: — Makotin Kelonia, {7

Punkt pobory probki: Gospodarstwo Rolne p. Weronika Salaia - kran w kuchni
Pochodzenie probki wodocigg publiczry Leksyn

Data pobrania probki: 2018-08-08

Data rozpoczecia badar: 2018-08-08

Data zakoviczenia badani fizypkochemicznych: 2018-08-08
Data zakoriczenia badwi mikrobiologicznyeh:  2018-08-11

Odstepstwa od badait | badania brak
niezgodne g wymaganiami

Zalgeznik do LSH/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn 25.03.2016 Po wypelnieniu informacje clironione



Spmwozdame z baduari nr : LSW/600/11 31/2018

=
e sprewazdanic zgedny = koden laboratorypnm probki

0L PSSE Plock  LSH/5-8-1-3 Sprawozdfmif_z__z__badmi wody - Strowa 2

Wymk: badan f" zykoclzemzcznyclz

Lp Nazwa oznaczenia Jednostha Normalprocedura Wynik™"
badaweza :

[ Barwa (4) mgll Pt PN-EN [50 7887: 2012 &1 (pH=7.9 pomiar po
Jiltragji pr Obfu)

2 Meinosé (4) NTU P;\LEN IS0 7027-1: 201 3 I8 SkO 3 .

3 Stesenie jondw wodaru (pH) (4) - PN / N IS0 105232012 7.5+ 0 ]

4 P}-':e]»vodno.s‘é wtenyr, 25 °C(A) pSien PN E \f ?7888 199¢ 6 78 g

3 Zapau’: (/[V/[-) - LSC/’PBN 0 (0 wyd. [ 2001 aAcepmwa/w

6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0- 0 Wy, l 2001 akeeptowaliny

7 Amonowy fon {4) mg/l PN-ISC 71’50-1 22002 0,05

8 Azoz‘yny (A’ ) mgl PN-EN 26777 1999 <{,002

9 Fluorki (4) sgdl PN-78/C-043588 63 0,25£0,03

Osoba autoryzujgea woniki badan fizykechemiczmvch mgr ing. Hanna Szezesna £
Wyniki badan mikrobiologicznych
Lp Neazwa oznaczenia ™ Norma/ procedura Wynik ™
badaweza
I Ogéina liczba milroorganizmdw w 22 +/- 3°C po 72h PN-EN [SO 6232:2004 0 fnle wylayig)
w ! oml (A) itk
2 Liczba batterii grupy coliw 160 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:20]4- 0 (nie wykrvio)
12441:2007-04
3 Licsha bakterii E. eoliw 100 ml (4), jtk PN-EN 180 9308-1:2014- 3 (nie wykrvio)

F24A41:2007-04

]

/7

AN
- (A) - oznaczenie wykonywane metods akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metbdadiza redytowang
- Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong (p= 95%, k=2) meuwzoIednmjamﬂapu poboru probek.

Osoba qutoryzujgea wyniki badari mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotaiski ((/)
"

UWAGA: Metodyka oznaczania fluorkéw wg PN-78/C-04585.03 rostala wycofana bez zastapienia, je
prawrymi w zakresie badar jakesci wody do spozycia

Wuniki hadania ednoszq sig wylgeanie do badanef probii Sprawozdanie © hadmi nie moze by koplowane hez zgady laboratorium inacse), jak tylko w caloscl,

Zavtwierdzajgey: mgr Tomasy Spotariski

nakie slosowanie jef jest zgadne = regidaciami

Zalgeznik do LSW)S. 8-1-0 Wydanie Vil z dn.25.03.2016 Po wypetnieniv informacje chronione



