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Urzad Gminy Bodzanéw
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanow

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nr 200/2019

Zgodnie z § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdania z
badania probki wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej jakosci wody przez Urzad Gminy w
Bodzanowie w dniu 04.06.2019 r. w punkcie poboru:

- kran w lazience (przy wejsciu) w Szkole Podstawowej w Cieslach. Ciesle 18
sprawozdanie z badan Nr 868/2019 z dnia 12.06.2019 r., i
sprawozdanie z badan Nr 1024/S/HK/2019 z dnia 11.06.2019 1.,

- kran na zapleczu na Stacji Paliw ANIRAM w Nowym Reczynie 16

sprawozdanie z badan Nr 869/2019 z dnia 12.06.2019 r., :
sprawozdanie z badan Nr 1025/S/HK/2019 z dnia 11.06.2019 1., 0L.C

'ﬁ'\

Badania przeprowadzilo Laboratorium Analiz Fizykochemicznych —Labotest -Marek Kozicki
(Laboratorium zatwierdzone przez PPIS w Toruniu -Decyzja nr 38/6/N.HK/19 z dnia 21.01.2019),
Oddziat Laboratoryjny PSSE w Toruniu (Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji )

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku stwierdza:
przydatno$¢ wody z urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia Reczyn
do spozycia przez ludzi

W zakresie objetym badaniami woda spelnia wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lTudzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) .
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan z tego urzadzenia.
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100 LAT SELZB SANITARNYCH W POLSCE



