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Sprawozdanie z badan

Nr 886/2020

Litera A oznaczono badania zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

(wydanie 15 z dnia 10.02.2020).

Zleceniodawca

Adres zleceniodawcy

Nr umowy / zlecenia

Identyfikacja probek

Przedmiot badan

Cel badania

Obiekt badan

Data poboru prébek

Data dostarczenia prébki

Poboru dokonal / wg normy

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan
Data sporzadzenia

sprawozdania

Sprawozdanie sporzadzila

Labotest
Sprawozdanie z badan
Nr 886/2020

Gmina Bodzanéw
09-470 Bodzanow ul. Bankowa 7

Umowa nr RI1.272.08.2020

kod prébki 2013/20

stan probki w chwili przyjecia — spetnia kryteria do badan

woda pitna przeznaczona do spozycia dla ludzi

(woda uzdatniona)

potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)
Wodociag Stanowo

SUW Stanowo - kran na instalacji (woda podawana do sieci)

09.06.2020

nie dotyczy

Pawel Kalinowski/ PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt 4.4.3,4.4.4,4.4.514.4.6 (A)
09.06.2020

19.06.2020

19.06.2020

mgr inz. Agata Luks

Stronalz2



Lp.

Wyniki analizy

Wynik +
niepewno§é ! Wartosé
Badany parametr Identyfikacja metody Jednostka 2013/20 dopuszczalna
pH? AZ PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.3 £0,1 6,5-9,5
Przewodnosé elektryczna
wiadciwa (25°C) 3 AZ PN-EN 27888:1999 pS/em 598 =70 2500
PN-EN ISO
Metno$é AZ 7027-1:2016-09 NTU 0,60+ 0,10 1,0
akceptowalna przez
ki oW ib
PN-EN ISO 7887:2012 metoda mioprawidiowych
Barwa AZ D +Ap1:2015-06 mg Pt/l ok zmian
Mangan AZ PN-EN ISO 15586:2006 ng/l 1242 50
PN-ISO 6332:2001
Zelazo ogblne AZ +Ap1:2016-06 pg/l 25+4 200
akceptowalna przez
konsumentow i bez
PB-14 Edycja 1 z dnia 07.07.2008 sieassdiowydh
Smak ¥/ (metoda organoleptyczna) - akceptowalny zmian
akceptowalna przez
. konsumentow i bez
PB-14 Edycja 1 z dnia 07.07.2008 i e
Zapach Z (metoda organoleptyczna) - akceptowalny zmian

* wartos¢ dopuszczalna — okre$lona na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294)

# warto§¢ ponizej granicy oznaczalnosci metody wyznaczonej w laboratorium

! - Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspotezynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%

4

“ — temperatura pomiaru 16 4°C
3 — y25 — temperatura pomiaru 16,7°C; korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

DYREKTOR FIRMY

WA

p I i Ac ats ]
Osoba autoryzujaca ... or. 2. Agata Luks

Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.

Litera Z oznaczono badania zatwierdzone przez Pafstwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarnego w Toruniu (Decyzja nr 32/5/N.HK/20
z dnia 15.01.2020 uprawniajacg laboratorium do pobierania probek i wykonywania analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi)

Koniec sprawozdania z badan

Labotest

Sprawozdanie z badan ]
Nr 886/2020
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BEST A

Firma Ustugowo- Handlowo-Produkcyina BEST Teresa Orlowska AKREDYTACI!
Laboratorium Ochrony Srodowiska

ul. Polna 105 87-100 Toruf
Tel. +48 503 993 822; Tel. +48 604 439 255; L p)
info@bestt.pl ; www.bestt pl BADANIA
e
AB 1729

Torun dnia 2020-06-12

Sprawozdanie z badan Nr 00437/20

Zleceniodawca Labotest ~ Laboratorium Analiz Fizykochemicznych —Marek Kozicki

Ul. M. Skiodowskiej-Curie 61-67

B87-100 Torun

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Podstawa wykonania badania |Umowa nr 2/2019 z dnia 28-01-2019
Miejsce pobrania Nie dotyczy
Punkt pobrania Nie dotyczy
Nr prébki 00470/20 Rodzaj probki’ Jednorazowa

— 5 ;
Nr prébki Klienta 2013/20 Obiekt badany * X\‘I:;a do spozycia przez
Metoda pobrania® PN-ISO 5667-5:2017-10 A
3
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. pkt. 4.4.3, | Status metody A
4.44.,4451446
Warunki érodowiskowe podczas pobierania prébek majace wptyw na Nie dotyczy
interpretacje wynikéw
Pobierajgcy prébke * Klient
Transportujacy probke® Klient
Osoba obecna przy pobieraniu probki ze strony Zleceniodawcy Nie dotyczy
Stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium Spetnia kryteria przyjecia do baglan
Data—pobrania-prébkide-badan
Data dostarczenia prébki przez Klienta-"  [2020-06-09 Data przyjecia prébki do badari R oA
Data rozpoczecia badan 2020-06-08 Data zakoriczenia badar 2020-06-12
Cel badania a) Badanie w obszarze regulowanym prawnie
okreslony b)  Spetnienie wymagar jakosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
przez wiw umowie w stosunku do wartosci parametrycznych okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra
Klienta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294)

F/PR-8/1 wydanie 2 z dn. 10.09.2019 Data zmiany SZB 00437/20 egz. 2/3 Strona1z3




Badania chemiczne i mikrobiologiczne

gg c Wartosé Metoda badari
‘% g Cecha badana Jednostka Wynik U parametryczna
1 2 3 4 5 6 7
PB-T-35 wydanie 1 z dnia
02-01-2019 na podstawie
ZIA Chlor wolny mg/l 0,035 0,005 0,3 testu Merck 1.00598.0001/
1.00598.0002
Bakterie grupy coli s . PN-EN ISO 9308-1: 2014-
ZIRINA | etoda FM etinhmt g 0 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. col) | . PN-EN I1SO 9308-1: 2014-
ZIRINA | etoda FM /100 ml ¢ ¢ 0 12/A1:2017:04
Enterokoki katowe - ; PN-ENISO
ZRINA | etoda FM Jsiislimt 0 - g 7899-2:2004
Ogodlna liczha
Z/RINA | mikroorganizméw ~ w |  jtk/t mi 3 1+10 ) PN-EN IS0 6222:2004
temperaturze 22°C

Inne istotne informacje dotyczgce badanej probki i/lub pozyskane od Klienta

| Nie dotyczy

Stwierdzenie zgodnosé/niezgodnosc

Chilor wolny

Bakterie grupy coli

Escherichia coli (E. coli)

Enterokoki katowe

| Ogéina liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C

Wszystkie wielkosci mierzone sg zgodne z granicami podanymi w specyfikacji.

Zasada decyzyjna :
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewno$¢ pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do
warto$ci parametrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z reguig decyzyjng spefnia wymagania regulatora.

Objasnienia do tabel:
U Niepewnosé rozszerzona pomiaru przy wspdiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % nie zawiera etapu
pobierania i transportowania prébek, a dla prébek mikrobiologicznych podana w wartosciach rzeczywistych

itk jednostek tworzacych kolonie

NA  Metoda nieakredytowana
A Metoda akredytowana przez Polskie Centrurn Akredytacji (PCA) jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr
AB 1729 Certyfikat wazny do dnia 04-12-2023

Metoda zatwierdzona przez Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

zZ

R Metoda referencyjna

1 Wybraé wiasciwe

# Wartosé parametryczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
@%7aleca sie, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

~ 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta..

F/PR-9/1 wydanie 2 z dn. 10.09.2019

Informacja pozyskana od Klienta

Data zmiany
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Informacje do Sprawozdania z badan.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badari akredytowanych i nieakredytowanych.

Wyniki badan i stwierdzenie zgodnoéci ze specyfikacjg odnosza sig tylko do analizowanejfbadanej prébki, a nie do
prébki/obiektu z ktérego ta byla pobrana.

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje
dostarczone od Klienta iflub mogace wplywaé na wazno$é wynikéw przedstawione w sprawozdaniu z badan.

W przypadku dostarczenia prébki do F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska przez Klienta,
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportowania prébki.

Klient ma prawo ziozenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania Sprawozdania z badan.

Klient ma prawo uczestniczyé w badaniach na zasadach okreslonych w systemie zarzadzania.

Sprawozdanie z badar zawiera ,n” egzemplarzy. Egzemplarz 1/n jest oryginatem, a kazdy nastgpny kopia.

-koniec sprawozdania z badan -

Opracowat: Sprawdzit: Autoryzowat:
Mirostaw Wende Teresa Oriowska Teresa Orlowska
Specijalista ds. Analiz Prezes Prezes
2020-06-12 2020-06-15 2020-08-15
Bt Skt PREZES PREZES
l lN\W \\\ m \‘._,U-'t\.
irostaw Wende |V mgr Teresa Driowska

mgr Teredu Orlowska
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